
1973

81111

2730

Hötting

2524

Eigentümergemeinschaft

Kranebitterbodenweg 23

EG Kranebitterbodenweg 23

6020 Innsbruck

168 kWh/m²a

HP/04/April 2010 Bmstr Helmut Pachner

21.03.2010

21.03.2020
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2901 m³

1036 m²

2,09 m

0,48 m

1,55 W/m²K

114

574 m

NF

4030 Kd

319 d

-13,0 °C

20 °C

174554 kWh/a 168,50 kWh/m²a 208082 kWh/a

13260 kWh/a

87998 kWh/a

16631 kWh/a

200,86 kWh/m²a

12,80 kWh/m²a

84,94 kWh/m²a

16,05 kWh/m²a

112064 kWh/a

333406 kWh/a

108,17 kWh/m²a

321,83 kWh/m²a

333406 kWh/a 321,83 kWh/m²a
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1036 m²

2901 m³

1391 m²

2,09 m

0,48 1/m

Innsbruck

4030 Kd

440 W/K

1,55 W/m²K

234450 kWh/a

35053 kWh/a

42581 kWh/a

23874 kWh/a

208082 kWh/a

200,86 kWh/m²a

45,7 kW

B54 Energieeffizienz Gebäude, Version 5.02.09

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO
13789 / ON EN ISO 13790 / OIB Richtlinie 6

Verwendete Software:
Energieeffizienz Gebäude (B54) SOLAR-COMPUTER GmbH, B54 Energieeffizienz Gebäude, Version 5.02.09


